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3 linee da 3Kw cad una dicui2 X

Circuiti prese a parete e u ,
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SALA BONAPARTE NAPOLEONICA
distribuita su due circuiti SEPARATI per un massimo di 6 Kw
lato dx 3 kw

lato sx 3 kw
SALA GABRIO

3 kw

SALA BEAUHARNAIS SALA PARINI
3 kw 3 kw Lx

d xEx X

BOUDOIR 1 BOUDOIR 2
3kw
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Boudoirs e sala Parini: unico magnetotermico

X = presa monofase civile N.B = la potenza totale complessiva & di 1T00KW totali, bisogna poi tener conto
se vengono utilizzati i seguenti circuiti:

- Linea luce 3-6KW

- Linea condizionamento da dimensionare in base alle esigenze da 6

) (periodo invernale) — 70KW max a pieno carico

H = estintore

Y = Corrente Industriale 63 penta, collegate in parallelo:
presa singola PORTA 35 Kw

- Linea cucina max 65KW




